Protokol o zkousce vody ¢.4384/20 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

Zakaznik - VODA CZ SERVICE s.r.o.

Hofenice 45, 551 01
Vzorkoval - Vlastislav Macha Ing  dne  7.9.20 - 12:50 Datum zahajeni/ukonteni zkousek - 7920/ 11.920  Typ rozboru - K kraceny rozbor

Misto odbéru - Orlické ZahoFi ¢p. 33 Hotel - kuchy#

Cislo vzorku : 4331/20

parametry jednotky hodnoty norma nejistota zkuSebni metody
teplota vzorku °C 16,3 - +(.5 CSN 757342/A

chlor volny mg/| <0,02 0.3 - CSN ISO 7393-2A
pach prijatelny phijatelny - SOP 2-Z34/A

chut’ piijatelns pfijatelna - SOP 2-734/A

pH 7,27 6,5-95 +0,1 CSN ISO 10523/A

el. konduktivita mS&/m 17,9 125 +7% CSN EN I1SO 27888/A
barva mg/l Pt <4 20 - SOP 1-Z05/A

zdikal ZF(n) 0,50 5 +6% CSN EN ISO 7027/A
TOC celkovy org, uhlik mg/| 0,6 5.0 + 15% CSN EN 1484/A
amonné ionty mg/] <0,02 0,50 - CSN ISO 7150-1/A
dusitany mg/| <0,020 0,50 = SOP 2-Z37/A
dusitnany mg/l 6,0 50,0 +5% SOP 2-Z37/A

potet kolonii pFi 22°C KTJ/ml 194 200 168-224 CSNENTISO6222/A
potet kolonii p¥i 36°C KTJ/ml 18 40 11-29 CSN EN IS0 6222/A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 - CSN EN [SO 9308-1/A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 - CSN EN ISO 9308-1/A
Felezo mg/l 0,06 0.20 £12% CSN 757385/A

Vzorek byl odebrin podle postupil SOP Vi-1. Hodnoceni visledki bylo provedeno porovnanim s hygemckymi limity vyhlasky & 25272004 Shb. (Piiloha 1), bez rozhsen zivaZnost

plipadného prekroteni limiti. Hodnoty. ktere limitdm nevyhovui, jsou amaceny *1"
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Protokol o zkousce vody ¢.4384/20 Vodohospodarské laboratore, s.r.o.

ZhkuSebni lnboratof & 4036 je odbome zplisobila podle normy SN EN ISOAEC 17025:2018, je posouzena "ASLAB Stiediskem pro posuzovini zplsobilost laboratofi”

Laboratof je opravnéna provadét kontrolu jakost vody podle zkona & 274/2006 Sb v platném znéni, &islo laboratofe v registru PiVo ASO0000403600

Metody, na néz se vztahuje OSVEDCENI O SPRAVNE CINNOSTI LABORATORE, jsou oznateny kodem A, analézy zajifténé externim dodavatelem kodem S. Protokol mikde bit
reprodukovin pouze jako celek Vysledky zkoudek se vatahuji pouze ke vzorku, ktery je uveden na tomto protokolu. Laboratof neodpovida za informace poskytnute zakarnikem.

LADMATORE »

V Pardubicich : 11.9.2020 Vh vpes h“wu”.",_ |
Ing. Vlastislav Macha
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